:100

1

1:1000

P

POZIOM POR. 260,00

orawitacyjny doptyw

dz.nr 394 wit.Gmina Poczesna

naw.gruntowa

dz.nr 402

dz.nr 331 wit.Skarb Panstwa s;b?_:m Poczesna
—l]

sciekow

istn.przytacze wody w40

/1 /11

istn.g25-proj.R.O.stal G 150m L=3,0m

/.12

naw.gruntowa

zakrzaczenie

przewiert -R.O. stal.

sm%.mm*m:oém
—al]

SR1

| odptyw do st.30

~219,1/6,3 1=7,0m

RZEDNA TERENU [ m.n.p.m. ]

RZEDNA OSI Kt[ m.n.p.m. ]

273,09 | 274,80

270,99 | 272,70
272,09 | 273,80

GLEBOKOSC [ m ]

1,70 270,14 271,84
1,57 270,28 271,85

1,67 270,85 272,52

1,88 272,82 274,70

1,71
1,71
1,71

1,69 271,31 273,00

1,69 272,81 274,50

1,69 27291 274,60 istn.g50-proj.R.O.stal @ 150m L=3,0m

1,84 272,776 274,60

MATERIAL/SREDNICE

RURY HDPE SDR17 PE100 \uZS Q@Q\m 4mm, L= 262,0m

SPADEK/DEUGOSC [ %o /m ]

o 119,08

=
_Vﬁ

DEUGOSC ,m 19.0 33.5 5,012.,5 w@b 40,0 32.0
ODLEGLOSC .m =B S ©23 A 3 5 A3
HEKTOMETRY %A %m

UWAGA:
W przypadku wystgpienia kolizji na trasie
proj.kanalizacji ttocznej z istn.wodociggiem
kanat nalezy obnizy¢ w innych przypadkach
nalezy skontaktowac sie z projektantem .

-profil od P do SR.
-dtugos¢ rur PE100 SDR17 PN10 @ 90/5,4mm -206,5m

-ilo$¢ studni rewizyjnych z kregow zelbetowych @ 1,2m -1szt
-ilo$¢ studni rozpreznych z kregéw zelbetowych @ 1,2m -1szt
-ilos¢ zaworow napowietrzajaco-odpowietrzajacych @ 80mm-1szt
-loS¢ przewiertow na k.it - R.O. 219,1/6,3mm - 1

-dtugos¢ przewiertow na ks 0,15m - R.0O. 219,1/6,3mm -7,0m

Przedsiebiorstwo Wielobranzowe

- ONDA"
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