szt.

mb.

kW In=3,1 A

PE 100 SDR 17 PN 10 (90x79,2), L=207 m

m n.p.m.

271,80

271,99

270,14

269,90

269,74

269,44

269,14

269,04

268,64
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PROJEKT BUDOWLANY KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ | TLOCZNEJ
WRAZ Z PRZYLACZAMI DO PIERWSZYCH STUDNI
ORAZ JEDNEJ PRZEPOMPOWNI SCIEKOW W MIEJSCOWOSCI
WRZOSOWA PRZY UL.LESNEJ GM.POCZESNA.

PRZEPOMPOWNIA $CIEKOW -TECHNOLOGIA

Skala:
1:100

nr rys.7a

Data opracowania
ieryjnej SLK/0714/PO0S/05

Wrzosowa, ul. Lesna - budynek wielorodzinny - DN90
PS / 1200x3,35 / 1PB-80 / TP70V15/4 D
Wiot 1 Wylot
* N Nazwa elementu
6 1 [Orurowanie DN80
2 |Zawor kulowy zwrotny DN80O
3 |Zasuwa DN80
4 |Przykrycie wtazowe 610x880 - stal 1.4301
Pompa HOMA
5 TP70V15/4 D
P1=1,4 kW P2=1,1
1 Sterowanie
= 6 |Kotnierz normowy DN80
i 7 |Zbiornik Beton C35/45 @1200 mm H=3,35 m
8 |Szafa sterownicza
9 |Drabina do dna - stal 1.4301
10 |Wentylacja PE/PVC
_Hpok
} ;d_ _|Hter
9 6
{ W\ _|Ht
3 | I ° Wylot

-\ (7 J -
2 § Oznaczenie
\ 1 |Hter
2 [Hpok
3 [Htio
4 |Hdop1 @ 160
5 |Hdop2 @
N Halarm 6 HdopSG
!alarm \ 7 |Halarm

| 3 1
‘ — 8 [Hmax
Wiot 1 C 3

H 9 [Hmin
1 y max i e
7Hd0p1 N 10 |Hsuch
I . 11 [Hdna
; H
7 ! min 3\ H min
ysuch | %
N | T : /
5 */% = Hsuch
_|Hana = -
?1200
Pompownia, jako catos¢ posiada deklaracje
wtasciwosci uzytkowych zgodng z PN-EN 12050-1:2002
oraz posiada oznaczenie CE. SCIEK(
projektowala: | M@r inz. Barbara NOSOL
Nr.Upr. UAN-VI1I-7342/141/93
sprawdzita: mgr inz. Katarzyna DUDEK-MROWIEC
) Upr. w specjalnosci instalacyjno-inzyni
opracowal: mgr. inz Przemystaw GAWRON




